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Résultats des analyses du contrble sanitaire des eaux destinees a
la consommation humaine

Critéres de recherche

Département | MOSELLE w

Commune | JUVELIZE v

Réseau(x) @ [JUVELIZE v |
Commune(s)etion - JUVELIZE

quartier(s) du
réseau @

Bulletin précédent

n Informations génerales

Date du prélévement  13/06/2022 08h54
Commune de prélévement  JUVELIZE
Installation =~ JUVELIZE (100%)
Service public de distribution JUVELIZE
Responsable de distribution MAIRIE DE JUVELIZE
Maitre d'ouvrage  MAIRIE DE JUVELIZE

@ Conformiteé

Eau dalimentation non conforme & 1a limite de qualité réglementaire pour
le paramétre nitrates. La consommation de 'eau est déconseillée aux
fermmes enceintes et aux nourrizsons de moins de 6 mois. Les mesures
correctives nécessaires doivent étre prises afin de rétablir la qualité de
I'eau. Un suivi analtique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce
paramétre.

Conclusions sanitaires

Conformité bactériologique @ -
Conformité physico-chimigque nan

Respect des références de gualité  oui

7] Résultats d'analyses

Température de 'eau * 14,0 °C =et="C =et=25°C
Température de I'air* 141°C

Chlore libre * 0,06 ma(Cl2yL

Chlore total * 0,14 mg(CI2)L

Nitrates {en NO3) G5 mall = 50 malL

* Analyse réalisée surle terrain




